2023年滨湖区非重点排污单位监督性监测数据（废水）
	任务名称
	企业名称
	执行标准名称
	执行标准条目名称
	监测点
	监测项目
	监测日期
	水温(°C)
	排放浓度
	上限
	下限
	单位
	是否超标
	超标倍数
	是否有评价限值

	非重点排污单位监督监测（上半年）
	江苏省荣军医院
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	悬浮物
	2023-05-19
	24.5
	18
	60
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	pH值
	2023-05-19
	24.5
	7.2
	9
	6
	无量纲
	否
	
	是

	
	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)
	污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级
	综合废水排放口(DW001)
	总磷（以P计）
	2023-05-19
	24.5
	3.92
	8
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	动植物油
	2023-05-19
	24.5
	<0.06
	20
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	氰化物（总氰化合物）
	2023-05-19
	24.5
	<0.004
	0.5
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	化学需氧量
	2023-05-19
	24.5
	42
	250
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)
	污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级
	综合废水排放口(DW001)
	氨氮（NH3-N）
	2023-05-19
	24.5
	45
	45
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	总余氯
	2023-05-19
	24.5
	0.17
	8
	2
	mg/L
	是
	/
	是

	
	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	阴离子表面活性剂（LAS）
	2023-05-19
	24.5
	0.223
	10
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	挥发酚
	2023-05-19
	24.5
	<0.01
	1.0
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	五日生化需氧量
	2023-05-19
	24.5
	19.6
	100
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)
	污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级
	综合废水排放口(DW001)
	总氮（以N计）
	2023-05-19
	24.5
	44.9
	70
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)
	污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级
	综合废水排放口(DW001)
	色度
	2023-05-19
	24.5
	2
	64
	
	倍
	否
	
	是

	
	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	粪大肠菌群
	2023-05-19
	24.5
	2500
	5000
	
	个/L
	否
	
	是

	
	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)
	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准
	综合废水排放口(DW001)
	石油类
	2023-05-19
	24.5
	0.15
	20
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	无锡宝诚汽车销售服务有限公司
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	石油类
	2023-05-29
	25.1
	0.10
	10
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,三级标准
	污水总排口(DW001)
	五日生化需氧量
	2023-05-29
	25.1
	241
	150
	
	mg/L
	是
	0.61
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	阴离子表面活性剂（LAS）
	2023-05-29
	25.1
	13.9
	10
	
	mg/L
	是
	0.39
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	总磷（以P计）
	2023-05-29
	25.1
	3.06
	3
	
	mg/L
	是
	0.02
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	pH值
	2023-05-29
	25.1
	7.0
	9
	6
	无量纲
	否
	
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	总氮（以N计）
	2023-05-29
	25.1
	19.0
	30
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	化学需氧量
	2023-05-29
	25.1
	610
	300
	
	mg/L
	是
	1.03
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	悬浮物
	2023-05-29
	25.1
	88
	100
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准
	污水总排口(DW001)
	动植物油
	2023-05-29
	25.1
	42.7
	100
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	氨氮（NH3-N）
	2023-05-29
	25.1
	5.71
	25
	
	mg/L
	否
	
	是

	非重点排污单位监督监测（下半年）
	无锡宝诚汽车销售服务有限公司
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	石油类
	2023-09-20
	23.4
	0.14
	10
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,三级标准
	污水总排口(DW001)
	五日生化需氧量（BOD5）
	2023-09-20
	23.4
	134
	150
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	阴离子表面活性剂（LAS）
	2023-09-20
	23.4
	0.47
	10
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	总磷（以P计）
	2023-09-20
	23.4
	12.0
	3
	
	mg/L
	是
	3.00
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	pH值
	2023-09-20
	23.4
	7.4
	9
	6
	无量纲
	否
	
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	总氮（以N计）
	2023-09-20
	23.4
	170
	30
	
	mg/L
	是
	4.67
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	化学需氧量
	2023-09-20
	23.4
	561
	300
	
	mg/L
	是
	0.87
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	悬浮物
	2023-09-20
	23.4
	62
	100
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准
	污水总排口(DW001)
	动植物油
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	23.4
	2.17
	100
	
	mg/L
	否
	
	是

	
	
	汽车维修业水污染物排放标准(GB26877-2011)
	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放
	污水总排口(DW001)
	氨氮（NH3-N）
	2023-09-20
	23.4
	134
	25
	
	mg/L
	是
	4.36
	是



